e tel: 256843595 o sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl @ ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 13,
08-~400 Garwolin

Garwolin, dnia 12.01.2024 r.
HK.9027.1.13.2024

Burmistrz Miasta Laskarzew
ul. Rynek Duzy 32
08-450 Laskarzew

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
za 2023 rok dla miasta Laskarzew

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. 22023 r. poz. 338, z pbzn. zm.)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z p6zn. zm.)

e §23ust. 1,2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294)

1 w oparciu o wydang oceng jakosci wody nr: HK.9027.1.125.2023 z dnia 07.12.2023 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

a tnos$¢ wody d zycia przez iw2 ieScie arze
zaopatrywanym w wode¢ z wodociagu publicznego o produkcji
od 100 do 1000 m*/dobe,

zarzadzanego przez Urzgd Miasta Laskarzew

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, ze w 20 pobranych
probkach wody do badan w ww. wodociggu, w zakresie mikrobiologicznym 2 razy stwierdzono
zanieczyszczenie bakteriami grupy coli — 5 jtk oraz 2 jtk w100 ml wody oraz 1 raz
enterokokami — 2 jtk w 100 ml wody. Pobrane proby kontrolne wykazaly, iz jako$é wody jest
zgodna z obowigzujacymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli
wewngtrznej prowadzonej przez administratora wodociagu i nadzoru prowadzonego przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartosci badanych
parametrow.




Woda dostarczana mieszkancom miasta Paskarzew uzdatniana jest poprzez
napowietrzanie, filtracje na filtrach piaskowo-zwirowych, gdzie nast¢puje odzelazianie
1 odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodocigg produkowat $rednio w 2023 r. 600 m> wody/dobe, zaopatrujac w nig
4580 mieszkancow miasta Laskarzew.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, Ze nie odnotowal
w 2023 1. zgloszen reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na terenie miasta
Laskarzew.

Wobec powyzszego woda przeznaczona do spozycia przez ludzi spelnia wymagania
zdrowotne dla mieszkancéw miasta Laskarzew zgodnie z zal. Nr la i 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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