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HK.4101.1.48.2019

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz.U.z 2019r. poz. 59 z pdzin. zm.)

e art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz, U. z 2019 1, poz. 1437)

e § 21 ust. 11§ 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakodci wody przeznaczonej dp spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294}

po rozpatrzeniu danych z poboru prébek wody, dokonanego w dniu 29.05.2020 r.,
wramach kontroli wewnetrznej z wodociaggu Laskarzew: SUW Laskarzew — woda
podawana do sieci
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan
Nr SB/51408/06/2020 z dnia 05.06.2020 r., wyionanych zgodnie z wymaganiami zatacznika
nr 6 do ww. rozporzadzenia,

Panstwowy Powiatowy Inspeitor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza warunkow3a przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Laskarzew,
zarzgdzanego przez Miasto Laskarzew ul. Rynek Duzy im. J. Pilsudskiego 32,
08-450 Laskarzew

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badafn: Nr SB/51408/06/2020 z dnia 05.06.2020 r.,
w wodzie pobranej w punkeie: SUW Laskarzew — woda podawana do sieci, stwierdzono
ponadnormatywng zawartos¢ zwiazkow manganu - 147+15 pg/l, przy normie 50 pg/l. oraz
zwigzkow zelaza 351 pg/l, przy normie 200 ug/l, metnosé 2,52 + 0,76 NTU, przy normie
1,LONTU.

Na podstawie powyzszych wynikéw badan woda z wodociagu Laskarzew nie spelnia
wymagan okreslonych w zalaczniku nr 1 czesé C tabela 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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W zakresie przebadanych parametrow mikrobiologicznych probki wody odpowiadaja
wymaganiom w zatacznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporzadzenia.

Wobec powyzszego, po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia konsumentéw,
uwzgledniajac warunki lokalne oraz brak mozliwosc zapewnienia zastgpczego zrédia wody,
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdzil jak wyzej.
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Otrzymuja:

1. Urzad Miasta Laskarzew, ul. Rynek Duzy im .J. Pitsudskiego 32, 08-450 Laskarzew
2. Aa.



