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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy pomieszczen SPZ0OZ Laskarzew

1. Zleceniodawea:

Urzad Miasta Laskarzew
ul. Duzy Rynek 32
08 - 450 Laskarzew

2. Podstawa formalna wykonania projektu

Podstawe formalna wykonania projektu stanowi zlecenie Inwestora
Burmistrza Miasta F.askarzew.

3. Podstawy merytoryczne wykonania projektu:

obowlgzujace normy i przepisy
mapa zasadnicza 1: 500
wizja lokalna w terenie 1 uzgodnienia z Inwestorem
-ogledziny 1 badania makroskopowe budynku,
-charakterystyka energetyczna budynku .
-zapoznanie si¢ z istniejaca inwentaryzacja budowlang budynku
-wykonanie niezbednych uzupemhiajacych pomiaréw inwentaryzacyjnych
budynku
zalozenia dostosowujace pomieszczenia przychodni opracowane
przez Kierownika SPZOZ w taskarzewie



4. Opis ogdlny budynku w zakresie niezbednym do wykenania projektu

Przychodnia Rejonowa —~ Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

miesci sie¢ na parterze w budynku gdzie ma swa siedzibe Urzad Miejski 1 Urzad
Gminy.

Przedmiotowy budynek mieszkalny ma 3 kondygnacje nadziemne , 2 klatkowy.
Powierzchnia dziatki — 0,0839 ha , dziatka nr ewid. 698/3

Powierzchnia zabudowy — 259,00 m2

Budynek zostal wzniesiony w 1982 systemem tradycyjnym , uprzemystowionym.
podluznym uktadzie §cian nosnych z podpiwniczeniem catkowitym.

Opis techniczny konstrukeii istniejacego budynku.

- lawy zelbetowe ,

- Sciany zewnetrzne z bloczkow gazobetonowych 1 wapienno-piaskowych 3NFD
na zaprawie cem.-wap. gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm z tynkiem
zewnetrznym cienkowarstwowym

- §ciany wewnetrzne nosne i dzialowe — z cegly

- strop migdzy kondygnacjami — zelbetowy , prefabrykowany

- dach drewniany ; krokwiowo — platwiowy , kryty blachg trapezowa powlekana,

- schody zewnetrzne 1 wewnetrzne - zelbetowe

- posadzki — terakota , lastryko , wyktadzina PCV

Wejscie gidwne do przychodni schodami zewnetrznymi od strony ulicy Szkolnej
oraz dwa wejscia dodatkowe drzwiami Urzedu — z klatki schodowej
wewngetrzne) 1 z parteru korytarza gldwnego .

Teren wokol przychodni nie jest ogrodzony.

Opis techniczny istniejacej instalacii.

Budynek (z omawiang czgécia SPZOZ) posiada przylacza : wodociagowe
kanalizacyjne , elektroenergetyczne i gazowe.

Woda z wodociagu miejskiego , odprowadzenie $ciekow do kanalizacji miejskie;j .
Centralne ogrzewanie piecem gazowym na gaz ziemny. Ciepta woda z pieca
gazowego centralnego ogrzewania dwufunkcyjnego oraz z podgrzewaczy
elektrycznych.

Istniejace przytacze wodociagowe wykonane jest rura PE — 40mm i zaopatruje w
wodg caty budynek uzytecznos$ci publicznej z wodociggu publicznego.
Pomieszczenia przychodni zaopatrywane sa w wodg przytaczem $rednicy nominalnej
DN - 32 do budynku z rozprowadzeniem na poszczegolne odbiorniki.

Scieki z pomieszczen przychodni odprowadzane sa istniejacymi przykanalikami

do kanalizacji miejskiej sprowadzajace je do oczyszczalni Sciekdw.

Ogrzewanie pomieszczen przychodni odbywa sie z wbudowanej kotlowni gazowej.



Praca uktadu grzewczego odbywa sie w obiegu wymuszonym , dwururowym.
Czynnikiem grzewczym jest woda parametrach 70/50 C.

Instalacja jest wykonana z rur stalowych czarnych , spawanych - prowadzona
na wierzchu Scian.

S. MODERNIZACJA PRZYCHODNI

W ramach dostosowania pomieszczen do nowych przepisow w zakresie budowlanym

przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt

- umozliwienie korzystania z istniejacego z podjazdu dla niepetnosprawnych
zlokalizowanego przy wejsciu gléwnym do Urzedu i poprzez korytarz gtéwny
na parterze Urzedu i zamontowane aluminiowe dodatkowe drzwi
wejsciowe dwuskrzydtowe 200 x 140cm(90 + 50cm)

- wykonanie sanitariatu dla niepelnosprawnych i dzieci

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych w przychodni na drzwi
o wymiarach 200 x 90 cm

- wykonanie pochwytéw na korytarzu

- wykonanie antystatycznych wyktadziny podtogowej w gabinecie lekarskim
laboratorium diagnostyki z cokotem min, 0,08m

- wykonanie wykladziny homogenicznej w gabinetach lekarskich ,
gabinecie stomatologicznym , labolatorium analityczne (tabela - zestawienie
powierzchni } z cokotermn min. 0.08m

- wykonanie pozostatych powierzchni podtogowych z terakoty antyposlizgowej
wraz z cokotem

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach glazury do wysokosci 2,05m

- zlokalizowanie sktadziku porzadkowego i brudnej bielizny w piwnicy

- wydzielenie punktu pobierania préb do analizy wraz z boksem
przyjmowania materiatow

- w poczekalni dla dzieci montaz wentylacji mechanicznej

- montaz klimatyzatoréw - 5 szt , z zasilaniem 230V 1 odprowadzeniem skroplin

- instalacja umywalek z bateriami bezdotykowymi w gabinecie zabiegowym ,
stomatologicznym , pokoju przygotowan i szczepien , laboratorium

- montaz umywalki w gabinecie stomatologicznym

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach instalacji wod.- kan. podtynkowe;

- wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej w laboratorium diagnostycznym

- wykonanie w poczekalni dla dziect , hallu , pokoju socjalnym - instalacji
elektrycznej krytej

- wykonanie wentylacji mechaniczne] w sanitariatach pacjentéw i personelu



6. Opis instalacji wody zimnej .

W trakcie modernizacji nalezy wymieni¢ odcinek instalacji wodociggowej

o srednicy 25 mm od polaczenia z przytaczem pionu hydrantowego na
srednice 32 mm( rys nr 8 ). Pozostate poziomy wody zimne] w piwnicy
pozostaja w stanie istniejacym.

W ramach modernizacji pomieszczenia ,, sktadu porzadkowego i brudnej
bielizny,, zlokalizowanego w piwnicy nalezy wyposazy¢ istniejace podejsicie
w zawOr czerpalny $r. 15 mm.

Dostosowanie pomieszczen przychodni zlokalizowanych na parterze budynku
bedzie polegato na :

- rozbudowie instalacji wody zimnej i1 cieptej w pomieszczeniach : gabinet
stomatologiczny , pokdj socjalny , pokd) przygotowan i szczepien oraz
sanitariat dla niepelnosprawnych.

- wymianie istniejacych baterii umywalkowych , kulowych na baterie
bezdotykowe,

Rozbudowywang instalacjg¢ wodociagows projektuje sie z rur polipropylenowych(PP)
PN — 20 taczonych za pomocg ksztaltek zgrzewanych oraz stalowych
galwanizowanych ( pod hydrant P.poz.) taczonych na gwint,

Catos$¢ instalacji projektowane;j 1 istniejacej w pomieszczeniach przychodni
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.



7. Opis instalaciji cieplej wody.

Zaopatrzenie w ciepla wode uzytkows do przybordéw nastapi do pojemnosciowych
term elektrycznych zamontowanych w sasiedztwie urzadzen sanitarnych.

Przewody wody cieptej projektuje si¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych,
taczonych przez zgrzewanie. Prowadzenie przewoddw jak przy wodzie zimnej.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy izolowac.

Instalacje wodociagowe nalezy wyposazy¢ w baterie umywalkowe  stojace,
bezdotykowe uruchamiane fotokomérka, przytacze ér. 15 mm.

Baterie zlewozmywakowa stojaca z ruchoma wylewka uruchamiana fotokomoérka,
przylacze $r. 15 mm. Baterie zlewozmywakowe stojace z ruchoma wylewka
przytacze §r. 15 mm, Zawdr czerplany chromowany przytacze $r. 15 mm — sktadzik
porzadkowy. Zawdr odcinajace chromowane z wezykiem do rezerwuaréw przylacze
15 mm. Zawor pisuarowy, czasowy przytacze §r. 15 mm.

Warunki 1 zabezpieczenie p. poz.

Na drodze komunikacyjne] umieszczono hydranty przeciwpozarowe nadtynkowe w
ilosci 1 szt., ktoéry podlega wymianie.

Projektuje sig hydrant wewngtrzny HW — 25 N 30 o wydajnosci 11/s., wyposazony w
waz potsztywny o ditugosci 30 m, oraz z dysza pradownicy 10 mm. Wszystkie
tworzywowe (PP) przewody wodociagowe (woda zimna, woda ciepta 1 cyrkulacje),
muszg byC prowadzone w warstwach podtogowych , w bruzdach $ciennych lub
nalezy obudowaé je plytami G-K. Zaden odcinek przewodéw wodociagowego
tworzywowego nie moze znajdowac si¢ na powierzchni $ciany lub posadzki.
Podej$cie do hydrantéw nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych Dn. 25.

8. Instalacja kanalizaciji.

Rozbudowang instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o
potaczeniach kielichowych, uszczelnione pierScieniem gumowym. Podejmie pod
przybory wykona¢ w bruzdach Sciennych. Piony kanalizacyjne w sanitariacie dla
niepelnosprawnych zakonczy¢ napowietrznikiem automatycznym PCV 110 z
zabudowg K-G 1 kratka wentylacyjna. Na pionie zamontowaé rewizje PCV 110.
Wszystkie podejscie pod przybory zakonczyé nawietrznikami automatyczoymi,
Instalacje wyposaza sie¢ w przybory sanitarne.

- umywalki z polpostuentem z baterig bezdotykowa mieszajgca, syfonem i
podejsciem kanalizacyjnym, bateria z przytaczami do instalacji wodociagowe] z
zaworami odcinajacymi, napowietrzaczem, wezykami plecionymi inox, filtrami,
zaworami zwrotnymi, korpusem z litego mosiadzu z dodatkowym wzmocnieniem.
,dobrano umywalke ceramiczna CLIVIA 61x49,



- umywalka dla niepelnosprawnych z bateria bezdotykowa mieszajaca, syfonem i
podejsciem kanalizacyjnym, bateria czasowa mieszajaca z przylaczeniem do
instalacji wodociagowe] z zaworami odcinajacymi, napowietrzaczem, wezykiem
plecionym inox, filtrami, zaworami zwrotnymi, korpusem z litego mosiadzu z
dodatkowym wzmocnieniem, dobrano umywalke DEJUNA 65x55. Umywalke nalezy
wyposazy¢ w syfon oraz 2 porecze dla niepetnosprawnych.

- pisuar z zaworem pisuarowym czasowym, dobrano pisuar CLIVIA doptyw z géry.

- miski ustepowe, dobrano miske wiszacg CLIVIA biata lejowa ze stelazem
VARIVIT ze wspornikiem.

- miski ustgpowe dla niepetnosprawnych, dobrano miski ustgpowe DEJUNA biata
lejowa ze stelazem VARIVIT z wspornikiem, z deska sedesowa twarda z tworzywa,
ze zbiornikiem sphukujacym podtynkowym oraz dwie porecze wc dla
niepetnosprawnych.

- zlewozmywak ze stali szlachetnej, kuchenny jedno komorowy z dociekaczem i
bateria jedno uchwytowa, dobrano zlewozmywak EUROSTAR 780x435.

- zlewozmywak ,komora gospodarcza” VK 55STD 555x455 w pomieszczeniu
sktadziku.

9. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczen przychodni odbywa si¢ z kottowni wbudowanej. Praca
uktadu grzewczego odbywa si¢ w obiegu wodnym, wymuszonym, dwururowym.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50 C.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych, czarnych laczonych przez spawanie.
Przewody prowadzone sg po powierzchni $cian. Ze wzgleddw sanitarnych piony we
wszystkich pomieszczeniach nalezy obudowad plyta G-K na catej wysokosci pionu.
Projektuje sie usytuowanie nowego pinu instalacji C.O z piwnicy i zamontowanie
dwoch grzejnikow P20/06/08 z ostonami w pomieszczeniu sanitariatu dla
niepelnosprawnych i poczekalni dla dzieci.

10. Wentvlacja pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen przychodni odbywac sie bedzie istniejacymi kanatami
murowanymi o ciagu grawitacyjnym 1 wymuszonym. Kanaly wentylacyjne
wyposazamy w kratki wentylacyjne 14x14 cm. W pomieszczeniach istniejacego
wezta sanitarnego w istniejacych kanatach murowanych przychodni oraz w
sanitariacie dla niepelmosprawnych w poczekalni dia dzieci i w gabinecie
stomatologicznym zaprojektowano wentylatory lazienkowe firmy DOSPEL typ
WCH , predko$¢ obrotowa 1850 obr./min., pobdér mocy 8W. Wydajnosci 100m3/h
przy poziomie hatasu 29dB. W celu uzupelnienie w pomieszczeniu wentylowanym w
dole drzwi nalezy zamontowa¢ nawiewniki szczelinowe 120/50.

Celem wuzupehienie powietrza wyrzucanego z pomieszczenia w przestrzeni
podparapetowej nalezy zamontowa¢ nawiewnik podokienny. Projektuje sie



zamontowanie klimatyzatorow w pomieszczeniach, gabinet lekarski (laboratorium
diagnostyki), gabinet zabiegowy, gabinet lekarza pediatry, gabinet lekarza POZ i
gabinet stomatologiczny. Zestaw klimatyzatora jest wyposazony w jednostke
wewngtrzna  NSO26NHXEA umieszczona nad drzwiami  wejSciowymi  do
pomieszczenia i jednostke zewnetrzng typ RCO26DHXEA

Dane techniczne klimatyzatorow:

Nominalne warto$ci chlodzenia przy temperaturze wewnetrznej: 27 st C ( termometr
suchy), 19 st C (termometr mokry) oraz zewngtrznej: 35 st C ( termometr suchy) 24
st C ( termometr mokry). Diugosé przewoddw chlodniczych: 7,5 m. Réznica
poziomow: 0 m

Nominalne wartosci grzania przy temperaturze wewnetrznej: 20 st C (termometr
suchy), 15 st C (termometr mokry) oraz zewngtrznej: 7 st C (termometr suchy), 6 st C
(termometr mokry). Dhugos¢ przewodéw chtodniczych: 7,5 m. Réznica poziomow:

0 m.Poziom ci$nienia akustycznego mierzony w komorze bezechowe;.

Jednostki wewnetrzne powinny charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametramd :

- nominalna moc chlodnicza : 2,6 kW

- nominalna moc grzewcza : 3,5 kW

- pobdr mocy elekiryczne] chlodzenie/grzanie nie wiecej niz : 0,76 / 0,97 kW

- wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej EER : minimum 3,41 W/W

- wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej COP : minimum 3,61 W/W

- maksymalna waga jednostki wewnetrznej: 9 kg

- poziom ci$nienia akustycznego na najnizszym i najwyzszym biegu wentylatora
jednostki wewnetrznej nie wiecej niz: 23 / 32 dB(A)

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chtodzenia : -10 — 46 st C

- zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej w trybie chlodzenia : -15—-24 st C

- mozliwo§¢ sterowania klimatyzatorami poprzez BMS

- mozliwo§¢ sterowania jednostka wewngtrzng za pomoca sterownika przewodowego
- obudowa jednostki wewnetrznej powinna zapewnic tatwy dostep serwisowy do
wymiennika jednostki wewnetrzne;

- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnetrznej

Uwagi koncowe,

Przy wykonaniu instalacji nalezy stosowac sig¢ do warunkoéw technicznych wykonania
1 organizacji robot wg warunkdéw technicznych wykonania robdt budowlano-
montazowych czes¢ 1I Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe. Wszystkie prace winny
by¢ wykonywane przez wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
realizacji powyzszych prac oraz pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

Wszystkie prace prowadzi¢ ze zgodnie z zasadami BHP.



inz. bud. Marek Koguciuk
mgr inz. Jacek Szlgzkiewicz
Warszawa , 17.03.2013

Oswiadczenie

Niniejszym , jako projektant przebudowy pomieszczen przychodni
zdrowia SPZOZ w Laskarzewie przy ul. Duzy Rynek 32 - oswiadczam , iz
ten projekt wykonalem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




¥.0DZKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostha organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6d7, 20 grudnia 2012 r,

ZASWIADCZENIE nr 142

Pan Marek KOGUCIUK
zamieszkaty: 26-340 Drzewica
ul. Szkolna 11

jest cztonkiem £.0dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0O/0142/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 1.

ODNICZACY
S i i
Y, niét ownlc

nz. Grzegorz Cieélll’\skl

91-425 ¥.6d%, ul. Pélnocna 39 tek (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regom: 473043690



WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia ....8. . 1nkego. . 19, 84
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-6006 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 12 uste 1 pkt 2, ééust.3,§4ust.a,§7
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1875 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budﬁwnictwie (Dz. U,
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, ze:

OBYWATEL ............ MARBK ANTONT KOGUCTUK. . . . .o
p—5 kA ek K=Y B VI Toliis B o v N

(wymienié tyiul zawodowy)

urodzony dnia ........ 0. Lipea 1952 r. W Inowrockawivw. . ...

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
RN o 1 4 o 1y 1 =1 1 4} 11 - N

w specjalnosel ... kQDStI‘IlKQ}YJD.Q— hu‘dgwlane,j

OBYWATEL ... . MAREK ANTONI. KOGUCIUK

jest upowazniaony do

1/ sporzadzanlia projekbtéw w zakresie rozwigzafi konstrukeyjno - bu-—
dowlanych budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
weziow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych
i menipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyecznych projektdw w zakresie
rozwigzah architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarsikich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powbarzaslnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziazki zwigzanych z realizacja tych
budynkow,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis Wy twarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oram oceniania i badanig
sbtanu technicznego obi@&t'éﬁ‘ip&d\owlanych,

Otrzymuje : CT F o WOQIEWODY

Ob. Marek Antoni Koguc’i‘ukh , . e KT OR, —
O0s. XX{~-Lecia FRL 6 m 40 .. i3y \?\ﬁ/@/{; -L»L,-V./V\kﬁ
C NV fncuy e

v Bl aveln YWledzimierz

26 - 310 Drzewica

LZGraf, Z-d Nr 2 — 210/83 800 szt. A s



WOJEWOD ZKIE BIURO Radom, dnia :"g Clinooren 19 540
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53
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STWIERDZENIE PRZYGOT&) WANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

- 4

Na podstawie § 7 ust, 74, . & usse 41 B Rt - S IS R
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodacki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,

Nr B, poz. 46)

stwierdza sie, ze;

OBYWATEL i
Tntrnier hudeontoiog
{wy¥mienié tytul zawodowy)
urodzony dnia . 0 Lizce A95E w, v Inowrocdouin

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkciji
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Zaswiadczenie

Pan JACEK SZLAZKIEWICZ
migjsce Zamiesziania:

KEAUDYNY 32 M 267

01-684 WARSZAWA
jest crlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyinym: MAZ/BO/7816/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedZialinosci cywilne).
Ninlgjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 lipea 2013 r. do dnia: 30 czerwea 2014 v,

22 £68 35 49, wwwamaz.piioorg.pl e-mai bivurogirme. plib.orgs

(-2AGE-203, Dzial Cztonkowski: tal, 22 878 04 11, fas 22 300 65 09, Drist Sakoleri: et 22 828 3410

4

& 50, fax

58 4

Bluro: ul.TSlerpnis 388, 02-134 Warszawa, to. 22 BES 35 35, 22 8
i 52

Komisla Kwalillkaeylna: tof, 32 878 (4 03, 2 878 C4. 04, fax 22 B3Y 456 44



URZ A D

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYH! i ARCEITEKTURY

Nr ewidencyir\;‘;‘ _,,St"515/76.

Warszawa, dnia _éﬁlll?ca 1976 r.

e T A s

STWIERDZENIE PDSIBBANI?_R PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGG

do pelnienia samodzielnej funkeii techniczne} w budownictwie

_ Na podstawie art, 18 ust. 511 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo bud_ow]l'dne (Dz. U, Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, §§:€{ ust.3, § 7, §.13 ust.1 pkt 2

rozporzgdzenia Ministra Goséodccrki Terenowej i Ochrony Sx:odowiskcc

z dnia 20 lutego 18757, w,sprc}xwie samodzielnych funkcii fechnicznych
w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz 48).

4
STWIERDZAM

te Ob. _JACEK S Z LA ZKIEWICZ 8. Witolda
LT . . !

oo HBLSYEE. InZynier budownictwa.ladoweso

urodzonylal dnia......2:07.1948 r.. darszawa ;..

Al

posiada przygoiowanie zawodowe do pelnienia stumodzielnej funkcii

p.r.o.j_e ‘t_.ha_.n__.'t.a,_ .
‘w specjalnosci..._.konstrukey 1% - budowlane i

- =i

1/ do sporzgdzania projektéy w zakresie rozwiggan konstrukey jno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli,:z wyigczeniem Linii, -
wezidw 1 sfacji kolejowych, drdg oraxz letniskowych drdg star-

towych 1 manipulacyjnych; mostdw, budowlii hydrotechnicznyeh i
melioracji wodnych, .

2/ do sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarcszych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz SporzZg~
dzania plandw zagospoldarowania dziatki zZrigzanych z reali-
zacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedscych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanyeh oraz ocenianis i
badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych.

z yp. PREZYDINTA MIASTA

] -gr.imeusz Szumislewier

RAGEELEY AR <A1 Wal52anY

llonie, zem. 3572-2-922 nakiad 10.000 (j ) -
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WYKAZ POMIESZCZEN

SCHEMAT-RZUT PARTERU

PATIO

s W W
5]

SCHEMAT -RZUT PIWNIC

NAZWA

NR | poMiESZCZENIA POSADZKI SCIANY POWIERZCHNIA

GABINET WYKL TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 17.9m2
STOMATOLOGIGZNY OBTIMA

POKOJ SOCJALNY+SZATNIA TERAKCTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 6.45 m2
PERSONELU

LABCLATORIUM WYKL TARKETT GLAZURA DO WYS, 2.05m 8.46 m2
ANALITYCZNE OPTIMA

PUNKT POBORU PROB DO WYKE. TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 7.00 m2
ANALIZY OPTIMA

SANITARIAT TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 4.40 m2

PERSONELU

[ 6] | SANITARIAT TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 4.40 m2
PACJENTOW

GABINET WYKL TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 15.20 m2
ZABIEGOWY OPTIMA

REJESTRACJA TERAKOTA GLAZURA DO WYS, 2.05m 4,60 m2

E GAB.LEKARSKI LABOLATORIUM WYKELADZ TARKETT | GLAZURA DO WYS. 2.05m 12,40 m2
HAGNOSTYK IQ TORO SC

PRZEDSIONEK TERAKOTA GLAZURA DO WYS, 2.05m 245 m2

POCZEKALNIA DLA DZIEC TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 6.60 m2

SANITARIAT DLA TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 6.90 m2
NIEPELNOSPRAWNYCH

POCZEKALNIA DLA DZIECH TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m .90 m2

POKOJ PRZYGOTOWANIA | WYKL TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 10.37 m2
SZCZERIEN OPTIMA

GABINET LEKARZA WYKL . TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 12,18 m2
PEDIATRY OPTIMA

GABINET LEKARZA WYKL TARKETT GLAZURA DO WYS. 2.05m 12,00 m2
POZ OPTIMA

KORYTARZ TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 11.20 m2

POCZEKALNIA TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 51.70 m2

KORYTARZ
RAZEM 202.81 m2

SKEADZIK PORZADK.I TERAKOTA GLAZURA DO WYS. 2.05m 12.50 m2

BRUD.BIELIZNY
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PRZYCHODNIA LASKARZEW
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